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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 56/9/23/PG-000/607-1/2023

2023-09-14

Kod proébki

Stan probki

Rodzaj probki - metoda pobierania/pomiaru

PG-000/607-1/2023/23/9/7

dobry

woda do spozycia: PN-ISO 5667-5:2017-10 A,Z, PN-EN I1SO 19458:2007

AZ

Data pobierania/pomiaru

Data przyjecia do laboratorium

Data zakonczenia badan

11/09/2023

11/09/2023

14/09/2023

Miejsce pobierania/pomiaru

Wodociag publiczny Dziemierzyce-ujecie wody Dziemierzyce-kran

Oznakowanie proébki

ujecie wody Dziemierzyce

Nr wewnetrzny probki 008 4893
Wynik/ 1 - .

Parametr Jednostka Rezultat U [%] Identyfikacja procedury badawczej (Procedura/Norma)

AT |Temperatura pomiaru °C 10,8 0,3 PBT/PB-02 Ed.1 z dn. 01.03.2014 r.
wody

A,T,Z |Przewodnosé uS/cm 730005°0) 19 PN-EN 27888:1999 Konduktometryczna
elektryczna witasciwa
(25°C)
AT, Z |pH - 7,405 0,2 PN-EN 1SO 10523:2012 Potencjometryczna

AZ Barwa mg/I Pt <5 9% PN-EN 1SO 7887:2012 metoda C Spektrofotometrycznie

AZ Metnos’(’: NTU 0,27 0,07 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Nefelometrycznie

AZ Liczba bakterii jtk/100 ml 0 - PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Escherichia coli

AZ Liczba bakterii grupy jtk/100 ml 0 - PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowe;j
coli

AZ Ogolna liczba jtk/1 ml nie wykryto - PN-EN I1SO 6222:2004 Metoda posiewu na agarze odzywczym
mikroorganizméw w 22
st.Cpo72h

A,Z |Liczba progowa zapachu TON 103200 0,34 PN-EN 1622:2006
(TON)
Uwagi: Data i czas badania prébki 11.09.2023 godz. 14:20.

AZ Liczba progowa smaku TFN <1350 30% PN-EN 1622:2006
(TFN)

N Uwagi: Data i czas badania prébki 14.09.2023 godz. 10:20. Przechowywanie prébki: do 72 h.

A - metoda akredytowana
T - pomiar wykonany w terenie
Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: NHS.9020.1a.49.2022 z dnia 02.01.2023

Laboratorium Badan Srodowiskowych - osoba pobierajgca: Dawid Jedrzejczyk - zaswiadczenie Nr SE la-051/7/17
Wartos$¢ podana w nawiasie - temperatura pomiaru
Ogdlna liczba mikroorganizméw 22+2 st.C po 72h wykonano na agarze z ekstraktem drozdzowym. Metoda ptytek lanych

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonano metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw zastosowano metode
petna. Badanie przeprowadzito trzech oceniajgcych. Informacja nt. warunkéw prowadzenia badan - do wgladu w laboratorium

TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonano metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw zastosowano metode
petna. Badanie przeprowadzito trzech oceniajacych. Informacja nt. warunkéw prowadzenia badan - do wgladu w laboratorium.

Przedstawione wyniki odnoszg sie wytgcznie do analizowanych prébek.
Daty wykonania poszczegdlnych analiz sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.

Niepewnos¢ (U) okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspdétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium niepewno$¢ odnosi sie do procesu analitycznego wraz z pobieraniem prébek.

Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce niepewnosé odnosi sie do procesu analitycznego.

Wartos$¢ dolnego zakresu pomiarowego jest réowniez granicg oznaczalnosci metody (jezeli ma to zastosowanie). Sprawozdanie moze by¢ kopiowane
jedynie w catosci; inna forma wykorzystania wynikéw jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.
Termin sktadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.
1 Dla rezultatéw badania ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnos$¢ wyrazona zostata jako % w odniesieniu do wartosci graniczne;.
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